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DIRECTIVA EB-CGEB-DIR-55-24

ASUNTO: TRABAJOS DE ELECTRICIDAD DE MEDIA Y BAJA

TENSION EN INSTALACIONES DEL EJERCITO BOLIVARIANO.

BASE LEGAL: e Constitucion de la Reptiblica Bolivariana de Venezuela.

II.

e Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

® Guia de Planeamiento del Comandante General del Ejército
Bolivariano.

e Codigo Eléctrico Nacional 2004
¢ Norma Venezolana COVENIN 200 1999

OBJETO

Establecer los lineamientos y responsabilidades para regular la ejecucion de trabajos
de construccion. reparacion, mantenimiento, adecuacion, y mejoras en las
instalaciones eléctricas de las Unidades y Dependencias del Ejército Bolivariano.

SITUACION

La ejecucion de trabajos de canalizaciones eléctricas en instalaciones nuevas del Ejéreito
Bolivariano, asi como la reparacion, mantenimiento y adecuacion de las existentes.
requiere del cumplimiento de la normativa vigente establecida en el Codigo Eléctrico
Nacional (CEN), Norma Venezolana COVENIN 200:1999 y el Codigo Nacional de
Seguridad COVENIN 734, con lo cual se reducen los riesgos de accidentes laborales. se
mejora el rendimiento de los elementos y equipos que componen los circuitos o estan
conectados a la red eléetrica, se garantiza una menor incidencia de fallas v el
alargamiento dc la vida Util del sistema eléctrico en general. A tal efecto. esta
directiva tiene por finalidad, fijar las disposiciones reglamentarias generales. en
cuanto la ejecucion de trabajos de construccion. reparacion, mantenimiento.
adecuacion y mejoras de instalaciones eléetricas en unidades y dependencias del Ejéreito
Bolivariano.

Instalacion Eléctrica en Media Tension, es aquella que distribuye voltaje superior a
480 voltios, mas de 120 volts. por fase, generalmente desde el sistema de distribucion
de energia eléctrica de la Corporacion Eléctrica Nacional (CORPOELEC). pasando
por ¢l banco de transformacion hasta la acometida eléetrica del tablero eléctrico
principal de la instalacion.
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Instalacion Eléetrica en Baja Tension es aquella que distribuye la energia eléctrica
con voltajes menores o iguales a 480 voltios, de 120 voltios por fase, generalmente
desde el tablero de distribucion principal de la instalacion hacia los diversos tableros
secundarios y sus respectivos circuitos eléctricos.

LII. DISPOSICIONES
A. DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL
I. Se normaliza que todo trabajo, bien sea de construccién, ampliacion,
modificacidn, reparacion y adecuacion de instalaciones eléetricas en media
y baja tension, previo a su ejecucion, deberd ser tramitada la debida autorizacion o
asesoramiento a la Direccion de Construccion y Mantenimiento del Ejéreito
Bolivariano.

o

Todo proyecto de instalacién eléctrica, debera ser sometido a consideracion de
la Direccion de Construcciéon y Mantenimiento del Ejército Bolivariano
(Departamento de Proyectos) para su debida aprobacion y registro en los
planos respetivos.

3. En general todo proyecto debera ser tramitado mediante la Forma
DICOMAEJB-001, estudiado y aprobado (Forma DICOMAEIB -002) por la
Direccién de Construccion y Mantenimiento del Ejército Bolivariano,
considerando los pormenores técnicos, asegurando en consecuencia en
coordinacion con la Corporacién Eléctrica Nacional (CORPOELEC) la
factibilidad del anexo de carga al sistema eléctrico para garantizar un buen
funcionamiento, facil mantenimiento y economia en los costos de la energia
a consumir.

4. Cuando son aprobados los trabajos a realizar, la Unidad o Dependencia
debe informar, mediante la remisién de copia autenticada de la Forma
DICOMAEIJB-002, a la Oficina de Servicios Generales de la Direccion
General Sectorial de Administracion del Ministerio del Poder Popular para la
Defensa, a los fines de actualizar los contratos de pago por dicho servicio.

5. Los trabajos de construccién, mantenimiento, reparacién y adecuacion de
instalaciones eléctricas en general deben ser realizados por personal técnico
especializado, debidamente certificado y con experiencia comprobable en el
area dc electricidad. Si el mantenimiento de ler y 2do escalén de
instalaciones eléctricas es realizado por el personal profesional militar ylo
tropa alistada, estos deberdn poseer la certificacion de capacitacién
correspondiente en el drea de electricidad, tales como cursos en institutos
especializados o INCES.

0. Estara totalmente prohibida para el personal militar del equipo de

mantenimiento de las unidades y dependencias del Ejército Bolivariano la

manipulacion de redes eléctricas cuya tension sea superior a 480 voltios y

de los equipos de transformacion cuyas tensiones sobrepasen los 480
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