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ASUNTO: NORMAS PARA LA PRESENTACION FISICA DE LAS

UNIDADES Y DEPENDENCIAS DEL EJERCITO
BOLIVARIANO.

BASE LEGAL: e Constitucion de la Reptblica Bolivariana de Venezuela.

II.

e Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

OBIJETO

Reglamentar los colores y tipos de pintura a emplearse en todas las instalaciones v
dependencias del Ejército Bolivariano, asi como la identificacion v organizacion
arquitectonica de las mismas.

SITUACION

La ejecucion de trabajos de canalizaciones eléctricas en instalaciones nuevas del
Ejército Bolivariano, asi como la reparacion, mantenimiento v adecuacion de las
existentes, requiere del cumplimiento de la normativa vigente establecida en el
Codigo Eléctrico Nacional (CEN), Norma Venezolana COVENIN 200:1999 y el
Cdodigo Nacional de Seguridad COVENIN 734, con lo cual se reducen los riesgos de
accidentes laborales, se mejora el rendimiento de los elementos y equipos que
componen los circuitos o estin conectados a la red eléctrica, se garantiza una menor
incidencia de fallas y el alargamiento de la vida atil del sistema eléctrico en general.
A tal efecto, esta directiva tiene por finalidad, fijar las disposiciones reglamentarias
generales, en cuanto la ejecucion de trabajos de construccion, reparacion,
mantenimiento, adecuacion y mejoras de instalaciones eléctricas en unidades y
dependencias del Ejército Bolivariano.

La instalacion eléctrica en media tension, es aquella que distribuye voltaje superior
a 480 voltios, mas de 120 voltios por fase, generalmente desde el sistema de
distribucion de energia eléctrica de la Corporacion Eléctrica Nacional
(CORPOELEC), pasando por el banco de transformacion hasta la acometida eléctrica
del tablero eléctrico principal de la instalacion.

La instalacion eléctrica en baja tension es aquella que distribuye la energia
eléctrica con voltajes menores o iguales a 480 voltios, de 120 voltios por fase,

1 ded
NO CLASIFICADO




11

NO CLASIFICADO

generalmente desde el tablero de distribucion principal de la instalacion hacia los
diversos tableros secundarios v sus respectivos circuitos eléctricos.

DISPOSICIONES
A. DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL
1. Se normaliza que todo trabajo, bien sea de construccién, ampliacion,

modificacion, reparacion y adecuacion de instalaciones eléctricas en media y
baja tension, previo a su ejecucion, deberda ser tramitada la debida
autorizacion o asesoramiento a la Direccion de Construccion vy
Mantenimiento del Ejército Bolivariano.

. Todo proyecto de instalacion eléctrica, deberd ser sometido a consideracion

de la Direccion de Construceion y Mantenimiento del Ejército Bolivariano
(Departamento de Proyectos) para su debida aprobacidn v registro en los planos
respetivos.

. En general todo proyecto deberd ser tramitado mediante la Forma

DICOMAEIB-001, estudiado y aprobado (Forma DICOMAEIB -002) por la
Direccion de Construccion y Mantenimiento del Ejército Bolivariano,
considerando los pormenores técnicos, asegurando en consecuencia en
coordinacion con la Corporacion Eléctrica Nacional (CORPOELEC) la
factibilidad del anexo de carga al sistema eléctrico para garantizar un buen
funcionamiento, fécil mantenimiento y economia en los costos de la energia a
consumir.

. Al ser aprobados los trabajos a realizar, la Unidad o Dependencia debe

informar, mediante la remision de copia autenticada de la Forma
DICOMAEIB-002, a la Oficina de Servicios Generales de la Direccion
General Sectorial de Administracion del Ministerio del Poder Popular para la
Defensa. a los fines de actualizar los contratos de pago por dicho servicio.

. Los trabajos de construccién, mantenimiento, reparacién y adecuacion de

instalaciones eléctricas en general deben ser realizados por personal tecnico
especializado. debidamente certificado y con experiencia comprobable en el
area de electricidad. Si el mantenimiento de ler y 2do escalon de instalaciones
eléctricas es realizado por el personal profesional militar y tropa alistada, estos
deberan poseer la certificacion de capacitacion correspondiente en el 4rea de
electricidad, tales como cursos en institutos especializados o INCES.

. Estard totalmente prohibida para el personal militar del equipo de

mantenimiento de las unidades y dependencias del Ejército Bolivariano la
manipulacion de redes eléctricas cuya tension sea superior a 480 voltios y de
los equipos de transformacion cuyas tensiones sobrepasen los 480 voltios.
Para ello, debera solicitar el servicio de empresas eléctricas especializadas o
certificadas por las compaiiias adscritas a CORPOELEC.
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7. Las instalaciones eléctricas en media tensién solo serdn intervenidas por
personal técnico calificado de CORPOELEC. en coordinacion con la
Direccion de Construccion vy Mantenimiento del Ejército Bolivariano. La
acometida eléctrica principal (desde el banco de transformacion hasta el
tablero de distribucion principal) es responsabilidad de la Unidad o
Dependencia, para cualquier intervencién o trabajo se requiere la
coordinacion con el personal de CORPOELEC para realizar el corte
programado del servicio eléctrico, permitiendo realizar la referida actividad.

8. Las instalaciones eléctricas en baja tension que comprenden las acometidas
entre ¢l tablero principal v todos los tableros secundarios, serdn intervenidas
por personal de la Direccion de Construccion v Mantenimiento del Ejército
Bolivariano.

9. Los circuitos eléctricos incluyendo el manejo vy mantenimiento de los tableros
secundarios, seran intervenidos por el personal del equipo de mantenimiento
de la unidad o dependencia.

10. El equipo de mantenimiento de una unidad o dependencia, debera solicitar
planos en caso de que existan adecuaciones o en su defecto solicitar los
planos existentes de los circuitos de media tension a fin de conocer el sistema
para facilitar maniobras realizadas por la Corporacion Eléctrica Nacional
(CORPOELEC).

11. Las Unidades y Dependencias del Ejército Bolivariano, quedarin encargado
de dar cumplimiento a la presente directiva.

12. La presente directiva sera empleada de caricter obligatorio en las Unidades
del Ejército Bolivariano, para el mejoramiento de sus instalaciones, a través
de la realizacion de inspecciones técnicas para el levantamiento de proyectos
que permitan la optimizacion de los sistemas eléctricos de cada unidad.

B. DISPOSICIONES DE CARACTER PARTICULAR
|. Segundo Comandante y Jefe del Estado Mayor del Ejército Bolivariano:
Velara por el estricto cumplimiento de las disposiciones establecidas en la
presente directiva.

2. Inspectoria General del Ejército Bolivariano:

a. Realizard durante la vigencia de la presente directiva, inspecciones aleatorias
a las Unidades del Ejército Bolivariano, con la finalidad de asegurar el
cumplimiento de la misma.

b. Incluird en sus guias de verificacion las comprobaciones necesarias en cuanto
a la creacidon y puesta en practica de los trabajos de mantenimiento eléctrico
en media y baja tension en instalaciones del Ejército Bolivariano, para
asegurar el fiel cumplimiento cae la presente directiva,
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3. Unidades y Dependencias del Ejército Bolivariano:

a. A partir de la puesta en vigencia de la presente directiva, aplicaran al
personal militar profesional bajo su mando las inspecciones pertinentes a
la Ingenieria. mencionadas en la presente directiva.

b. Proporcionaran los medios necesarios para el desarrollo de las
condiciones necesarias para la puesta en practica de los planes de
mantenimiento de las instalaciones eléctricas en coordinacion con
personal especializado en la materia y emplear mecanismos de
persuasion al personal adscrito a su unidad con la finalidad de reducir el
consumo de energia eléctrica, para dar fiel cumplimiento a la presente
directiva.

IV. VIGENCIA
La presente directiva entrara en vigencia a partir de la fecha de su distribucion y
publicacion, derogando la directiva EJINB-AGEINB-DIR-12-08 (Normas para la
Presentacién Fisica de las Unidades y Dependencias del Ejército Bolivariano).

Cuamplase.
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